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CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUA PLUVIAL (CPP)
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DET. ENVELOPAMENTO DE TUBULAÇÃO 

ENTERRADA SEM TRÂNSITO
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As tubulações devem ser assentadas 

em terreno resistente ou sobre base 

apropriada, livre de detritos ou mate- 

riais pontiagudos. O fundo da vala 

deve ser uniforme. Quando for preciso 

regularizar o fundo, utilize areia ou 

material granular. Estando o tubo co- 

locado no seu leito, preencha lateral- 

mente com o material indicado, com- 

pactando-o manualmente em camadas 

de 10 a 15 cm até atingir a altura 

da parte superior do tubo.

Complete a colocação do material até 
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COLUNA DE ÁGUA FRIA CHUVEIRO - (PVC SOLD.)

AFAFVC

TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL (PVC SAN.)

COLUNA DE ÁGUA PLUVIAL (PVC SAN.)

LEGENDA

AP

TUBULAÇÃO DE ESGOTO  (PVC SAN.)

RALO 

CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA (PVC SOLD.)

CANALIZAÇÃO DE ÁGUA FRIA VD ( PVC SOLD.)

COLUNA DE ÁGUA FRIA (PVC SOLD.)

AF

COLUNA DE ÁGUA FRIA VASOS SANITÁRIOS (PVC SAN.)

AFVD

INDICA COLUNA, NUMERAÇÃO E DIÂMETRO EXTERNO 
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SITUAÇÃO ESCALA
1/2000

CREA:

PAVIMENTO TÉRREO
1º PAVIMENTO

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO ÁREA (m²)

2º PAVIMENTO
BARRILETE
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NOTAS TÉCNICAS

7

Nº NOTANOTA

QUALQUER ALTERAÇÃO/MODIFICAÇÃO DEVERÁ PASSAR POR APROVAÇÃO E
AUTORIZAÇÃO DE TRÊS MEMBROS: O RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO BÁSICO,
RESPONSÁVEL TÉCNICO DO PROJETO EXECUTIVO E O FISCAL DA OBRA.
DEVERÁ SER PREVISTO PONTO DE DRENO E ENERGIA PARA INSTALAÇÃO DO AR
CONDICIONADO EM TODOS OS AMBIENTES INDICADOS.
TODAS AS DIVISÓRIAS DEVERÃO SER ALINHADAS AOS MONTANTES DAS ESQUADRIAS

TODAS AS PORTAS DEVERÃO TER PRENDEDORES MAGNÉTICOS
O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO CÁLCULO DA ESTRUTURA DEVERÁ SE ATENTAR
PARA AS PASSAGENS ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, EXAUSTÃO E AR CONDICIONADO

OS VALORES NAS TABELAS REFEREM-SE AS ÁREAS CONSTRUÍDAS.
OS VALORES EM PLANTA REFEREM-SE AS ÁREAS  ÚTEIS.
OS NÍVEIS DAS EDIFICAÇÕES DEVERÃO SER VERIFICADOS E ANALISADOS DURANTE A
OBRA.
QUE O HABITE-SE SÓ SERÁ FORNECIDO PARA: PROJETOS EXECUTADOS SEM
MODIFICAÇÕES; REDE DE ÁGUA PLUVIAL NÃO LIGADA A REDE DE ESGOTO E
VICE-E-VERSA; PLANTIO DE 01 (UMA) ÁRVORE A CADA 12,00 M DE PASSEIO. DEVERÁ SER
MANTINDO EM OBRA UMA CÓPIA DESDE DOCUMENTO E DO ALVARÁ DE LICENÇA.
DURANTE A OBRA TODO O PROJETO  DEVERÁ SER REVISADO PELA EMPRESA
CONTRATADA NO PERÍODO ANTERIOR A EXECUÇÃO, ATENTENDO AS NORMAS VIGENTES
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS, COM ATENÇÃO ESPECIAL À NBR9050 -
ACESSIBILIDADE.
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REVISÃO

DESCRIÇÃORESPONSÁVEL Nº REV. DATA DESCRIÇÃORESPONSÁVEL Nº REV.

QUADRO DE SÍMBOLOS
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Nº

DATA

IMPLANTAÇÃO ESCALA
1:1000

FOLHA:

PROJETO:

ASSINATURAS:

PROPRIETÁRIO: UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

RESP. TÉCNICO EXEC.:

AUTOR DO PROJETO BÁSICO:

CONTEÚDO:

ESCALA:

DESENHO:

DATA:

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÊNDIA
HOSPITAL DE CLÍNICAS DE UBERLÊNDIA

BIOENGENHARIA

NOME DO ARQUIVO:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM A PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO AUTOR DO PROJETO

A APROVAÇÃO DESTE PROJETO NÃO SIGNIFICA O RECONHECIMENTO DA PREFEITURA,
DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO.

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

MEDICINA NUCLEAR ÁREAS

CONSTRUÍDA _________401,24M²

VICTOR EMMANUEL M. MATTAR NETO
CREA/SP - 5061039124

GUILHERME

18/09/2015INDICADAS

PLANTA_CASA_DE_MÁQUINAS
PLANTA_BAIXA_MEDICINA_NUCLEAR

MEDICINANUCLEAR_HIDROSSANITÁRIO_18_09_2015.DWG

RTOBRA

AUTOR DO PROJETO BÁSICO: VICTOR EMMANUEL M. MATTAR NETO
CREA/SP - 5061039124
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